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GEBAUDE
Gebédudeart Mehrfamilienhaus Erbaut 2008
Gebludezone Stiege 1+2 Katastralgemeinde  Theresienfeld
Strafle Tonpfeiffengasse 8 KG-Nummer 23436
PLZ/Ort 2604 Theresienfeld Einlagezahl 1246
Eigentimer  Gemeinniitzige Bau- und Wohnungsgen. "WIEN SUD" Grundstiicksnummer 446/6

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)
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ERSTELLT

Erstellerin Ing. Manuela Fiirst

Erstellerin-Nr.
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HWB-ref =21 kWh/mZ2a

INGENIEURBUORDO
MANUELA FURST

- AUDEPASBE
ERGIEAUSWEISE - BEB
= HAUSTECGHNIK - PLANUNG

ing. Manuela Flrst

Probusgasse 1, 2500 Baden
0676/540 6% 90, Fax: 02252/206787
office@fuerst.or.at, www.fuerst.or.at

Organisation Ingenieurbiiro Manuela Fiirst

Ausstellungsdatum 22.02.2010

GWR-Zahl Giltigkeitsdatum 22.02.2020
/
) . o ™5
Geschiftszahl Unterschrift | ‘,(M )
Dleser Energleauswels entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energleelnsparung und War tdes EA-01-2007-SW-a
Oslerrelchlschen tirr B hnlk In U g der Richllinle 2002/91/EG (iber die Gesamtenergleeffizienz EA-WG
von Gebiduden und des Energ| Vorlage-Gesetzes (EAVG). 25.04.2007

Berechnet mit ECOTECH Software, Verslon 3.0. Eln Produkt der BulldDesk Osterreich GmbH; Snr: ECT-20090121XXXA173190

=Y



€COTeCH

Niederdésterreich
GEBAUDEDATEN KLIMADATEN
Brutto-Grundfildche 177512 m? Klimaregion w
beheiztes Brutto-Volumen 5673,8 m? Seehdhe
charakteristische Lidnge (Ic) 223 m Heizgradtage 3034 Kd
Kompaktheit (A/V) 0,45 1/m Heiztage 213 d
mittlerer U-Wert (Um) 0,35 W/im*K Norm-Aufientemperatur -12,0 °C
LEK-Wert 25 mittlere Innentemperatur 20 °C
WARME- UND ENERGIEBEDARF
HWB 36883 kWh/a 20,78 kWh/m?a 33175 kWhla 18,69 kWh/m?a 41,32 kWhim?a erfiillt
WWWB 22677 kWhia 12,78 kWh/m?a
HTEB-RH 13344 kWh/a 7,52 kWh/m?a
HTEB-Ww 57080 kWhia 32,16 kWh/m?a
HTEB 86029 kWh/a 48,46 kWh/m*a
HEB 141881 kWh/a 79,93 kWh/m?a
EEB 141881 kWh/a 79,93 kWh/m?a 96,99 kWh/m*a  erflllt
PEB
CO2
o8
INGEN!EUEB;”URU
-, * o
MANWELS FURET
c1h - BENALDEPABBE
ENE(IEIIEB‘; a"r:r'{'fl 4'? LAMUNG
A : VAL
Ind- Mai St riirst
hudgasse 1, 2500 Baden |
067 ngl;?atl ﬁé F;ﬂ. Fax: ﬂ."Ab?J).tlﬁ/lB?t
office@fuarst.orat, www.fuerst.ora
ERLAUTERUNGEN
Heizwérmebedarf (HWB): Vom Heizsystem in die Rdume abgegehenen Wirmemenge die bendtigt wird, um wihrend
der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine Temperatur von 20°C zu halten.
Heiztechnikenerglebedarf (HTEB): Energiemenge die bei der Warmeerzeugung und -verteilung verloren geht.
Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge die dem Energiesystem des Geb#udes filr Heizung und Warmwasserversorgung
inklusive notwendiger Energiemengen fiir die Hilfsbetriebe bei einer typischen
Standardnutzung zugefiihrt werden muss.
Dle Energl ahlen dleses Energl dlenen hlleBlich der Information. Aufgrund der Ideallsl El gsparameter k8 EA-01-2007-SW-a
bel tatsichlicher Nutzung erhebliche Abwelchungen auftreten. Ir dere Nutz inhelten unterschledlicher Lage kénnen aus Grinden EA-WG
der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energl von den hler angeg bwelcl 26.04.2007
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